ACA vaw - Bkend conirole-organisme Referentie: 202103001804 v

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum confrale: 29/03/2021

BE 0811 407 869 / TEL: 051 /200 002 Agenl-bezoeker: Christof De Cabooter

www.acavew.be / info@acavew.be Besiuit: Conform BELAC 489-INSP

EN ISC/IEC 17020

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: A O Brusselsastraal 172, 9660 BRAKEL
Eigenaar:

Instaliateur: . Brusselsesiraat 172, 2660 BRAKEL
BTW-rr.:

Installateur = persocn of personen verantwoordelik voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elekirische Installatie:

Plaats controle: Brusselsestraat 172, 9680 BRAKEL

EAN-code installatie: 541448820062951171

Tarief teller{s}: Dag Private HS-cabine: Neen
Nummer teller{s): 2472943-1983 DNB: Fluvius

Index teller(s): 80072

Type installatie: Wooneenheid Type lokaal: Cpen woring

Aard van de conlrole;

Overeenkomstig de voorschrifien van Boek 1 - Instaliaties op laagspanning en op zeer lage spanning - interne procedure QFROJELES0D]

Type controle: Galijkvormigheidscentrole vodr de ingebrulkname - nieuwe installatie 146.4)

Datum uitvoering: 2 vasr 01/10/198) I Na 01/10/1981 en véér 01/06/2020 [ Na 0170472020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen’

Afwijkingen {Daal 8): Toagepast

Herkeuring op versiag: /

Algemene gegevens van de elekirische installatie:

Nominale spanning: 1 x 230V Max. nominaie stroom: 40 A Nominale waarde aansiuitautomaat: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord: 4 % 10 mm? Type: Xva Type aardverbindingssysteem: T
Aardelekirode: Niet vast je stelien Seciie aardeleklrode: /

Sectie aardgeleider: 14 mm?
Adntal borden: 2 Acintal stroombanen; jo+11 Aantal reservekingen: 0
Gedecentraliseerde productie-instaliatie: Niet acnwezig ACVermogen [maximaal): FKVA
[ Pv-instaliatie [l patterij-opsiag T waterstofcenirale ] warmte-kracht-koppsling [J windmolen

Algemene beschrijving van de differenlieelstroominrichiingen;

Hoofddifferentieelsiroomintchtingfen): [ Niet aanwezig
Nominals stroom . 40 A Gevosglighaid Al: 300 mA Aantal polen: 2 Type: A

Extfra /

Bikomende differentieelsircominrichtingfen): [] Aanwezig, doch buiten de scope van deze confrole [ Niet aanweszig
Nominale stroom Iy 40 A Gevoeligheld Al 3G mA Aartal polen: 2 Type: A

Exira: /

Schema's en plannen van de instalialie;

Fandraads- of stroombaanschama('s): Versie/nr, / Datum: 27/03/21 M In orde [ Niet canwezig

Situatieplan{nan): Versisfmr,  / Datum: 27403/ M In orde [ Niet aanwezig

Document{en] van de veiligheidsinstallafies: Versie/nr,  / Datumy / 4 Niet van toepassing [ Niet aanwezig

Document{en) van de kitische instakcties: Versiafnr.  / Datum:  / B4 Miet van toepassing [1 Niet aanwezig
Melingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand aardverbinding: 140 Meetmethode: RE

Algemene isolalieweerstand: 1,32 MG Meetspanning: 500V

Test differentieelsiroomirvichiingen): Testknop: Nigt getest Foutlus: Nief getest

Continuiteit van de beschermingsgelelders: Algemeen: OK Equipotentiale verbinding: OK

Bescherming onrechistreekse aanraking: OK Bescherming rechistreekse aanraking: OK

Staat van het vast {opgesteld) materical; OK Staat van het verptaatsbaar materieel OK

Di} verslag mag enkealin zin geheel afgednukt of gekopleerd en verspreld worden. in zijn digitale verm gsldt dit rapport als ofigineel exemplaar.
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Beschrijving van de skroombanen

iD Bord Differentiee]- Type beveiliging Nominale Aantal polen Sectie Aantal Reserve?
straominrichting sfroom geleiders

1 300 mA Railautomaat & A 2P 1.5 mm? 1 L1
1 300 mA Railautornaet 20A iy 2.5 mm?® @ O
1 300 mA Railautomaat 32 A i 6 mm?* 1 )
2 30 mA Railautomaat 16 A 2P 1.5 mm? 4 [

300 maA, Railautomaat 20 A 2P 2.5 mm? 5 1

Zie schema's

VASTSTELLINGEN: Inbrevken

| Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

*

A - De schema’s van de elekirische installatie moeten verplicht bewdard worden in het dossier van de elekirsche installatie. Het s evenzeer sterk aongeraden
om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbard.

A - Alle differentieelstreominrdchtingen in de eleklrische instaliatie moeten perodiek {vb. maandeliks) getest worden met behulp van de testknop {cir.
voorschrfien van de fabrikant].

A - De schema's van de elekirische instalictie 7iin aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plactse nogezien. Deze moelen opnieuw
voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende therlkeuring,

A - Deze confrole omvat enkel de zichtbare delen van de instaliatie,
A - Deza controle omvat enkel deze delsn van de elektrische instaliatie zoals aangeduid op de bijhorende {en ondesrtekende) delen van de schemda's,

A - De uitgevoerde confroke is een momentfopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de
keuring.

Al - Alle afdekplaaties van de stopcontacten en schakelaars disnen teruggeplaatst te wordsen na voltooiing van de pleister- an schilderwarken.
A2 - De verlichting is nog niet definifief geplaatst.

A2 - De badkamer Is nog niet afgewerki: bad enfof douche Zin nog niet geplaatst, De volumes in de badkamer of stortbadzaat dienen in beschouwing
genomen te worden bij de viteindafjke plaatsing van het bad enfof douche.

A2 - {(Wandimeubels wacrin stopcontacten, schakelaars en verlichiing dienen aangebrach? te worden, zijn neg niet geplaalst,
A2 - De keuken {en foestelien} ziin nog niet geplaatst.

A7 - De controle van de elekirische installatie wordt uitgevoerd zonder koppeling aan het openbaar net, Een bikomende keuring voor indienststeling is
eventueel vereist véér de ingebrukname on sife.

A8 - Niet alle foestellen van klasse | {vb. wasmachine, droogkast,...) 7ijn geplaatst op het ogenbik van de keuring.
C4 - De eleklrische installatie siaat niet onder spanning. De goede werking van de differentiselstroominrichtingen kan niet getest worden.
C5 - De eleklrische installatie staat niet onder spanning. Niet alle metingen enfof controles {vb. aardingsconfinuiteit) kunnen uitgeveerd worden,

Cé - De elekirische installatie siaat niet onder spanning. De juistheid van de schema's van de eleklische installatie {eendraadsschema en situatieplan) kan
niet volledig geconiroleerd worden [vi. effeclieve cansluiting van de eleklrische componenten op de aangeduide zekeringen/cutomaten).

kit verslag mag enkel in 7ijn gehesl afgednikt of gekopieard en verspreid warden, In zijn digitale vorm geld! dit roppaort als originesl exemplaar.
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De volgende controle moet worden ultgevoerd uiterlijk véér: 29/03/2048

[ door hetzelfde crganisme M door sen organisme nacr keuze
i} De eendraadsschema's en siluatieplannen van de instclialie werden gedateerd en ondertekend.
] De ingangsklemmen van de differentieelstroomintichiinglen) geplactst aan het begin van de installatie werden verzegeld.
[ #ijdens een vorig plaatsbezoek L1 tijdens huidig ploatsbezoek
O Geen enkele elekirsche installatie of deel ervan woarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen, Er moet een nisuwe

gslijkvormigheidscaontrole vodr de ingebruikname worden uitgeveerd, zodra de elekirischa installatie in orde werd gebracht.

| De werken, nodlg om de fijdens het controleberoek vastgestelde nbrauken te doen verdwiinen, moeten zonder veriraging worden uitgevoerd en alle
gepaste maatragelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijff, deze inbreuken geen gevaor vormen voor de personen of goederen.

i3 indien tiidens het nisuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan hetin orde
brengen van de installatie, wordt de Federate Overheidsdienst die Energle onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar docr het
erkend organisme ingelichi.

M De koper Is ertoe gebouden zin identitelt en de datum van de verkoopakie mee te delen aon het erkend organisme dat hef confrolebezoek heeft
uilgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelfjke, de agent-bezoeker.

ACA v2w - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 054/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

be regiementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elekirische nstallelie, Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van ledere persoon die het mag
raadpiegen, Ean kopie van dit dossier wordt ter baschikking gasield van elke evenivele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de Installolie aan
de koper bl eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijzlging aan de elekirische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschiiften van Boek 1 van het koninklik besluit van 8 september 2019 en dient
vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of vitbreiding dient het voarwerp uit te maken van een geljkvormigheidscontrole voér de
ingebruiknome. Deze conifrole wordt uitgevoerd door een erkend crganisme.

De met hat toezicht belaste ambiencar van de Federcle Overheidsdienst die Energia onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddeliik mgelicht te worden over sk
ongeluk aan personan overkomen en rechlsireeks of onrechistreeks te wiifen aan de canwezigheid van elektdcitelt.

De plichten van de elgenaar, behserder of uitbaler van de elekirdsche installaties zin readpleegbaar op de website van ACA vzw {www.acavzw.bel.

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door hat ertkend organisme. Het verslag wordi fer beschikking gesteld van elke
persoon die weitelijk wordt fcegelaten om het te racdplegen.

Voor bikomende informatie over de reglementaire voarschiiften of klachten is de Algemene Direclie Energie van de Federale Overheidsdienst Economia, KMO,
Middenstand en Energie (hitps:/ fwww.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een conforme elekirische installatie:

Dit varslag mag enkel in zijn geheel ofgedukt of gekopieerd en verspreid worden. In Zijn digitale vonm geldt dit rapport ols crigineel exempioar.
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