
EC TEST 
Maatschappelijke zetel/ SiÈ/ge socfaf 
Eectro-Test vzw/ asl>I 
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek 

N
°
234-INSP

Verslagnummer: 
N° de rapport: 

Opdrachtgever: 
Oonneur d'ordre: 

Aard onderzoek volgens AREI: 
Nab.Jre de nnstallation selon RGIE: 

Betreft: 
Concerne: 

Plaats van het onderzoek: 
Addresse de nnstallation: 

Eigenaar / Propriétaire: 

ÎECI-INISCHE 
CONTRÓLES 

CONTROLES 
ÎECIINIQUES 

EN OPL�IDINGEN 
ET F0RMATIONS 

Tel: 02/751.98,39 
Rtx: 02/751,52.09 

Verslag van onderzoek: controle van een laagspanningsinstallatie 
Rapport de visite: controle d'une installation basse tension 

169/2018/1/9/2 !oatum van bezoek / Date de visite: 19/01/2018 

Boelarcstraat 72 • 9500 GERAARDSBERGEN 

bestaande nstillatle/ ns1allatlon cxi�ante (art. 271) 
Beveilig, tegen de onred,tstreekse aanrakingen / Prob!ct. contre les contacts lndirects: art. 87/8ó 

Specifieke en/ of regionale reglementen / Règlementation spécifiques ou locales: 

SPEELKAMERS/ ONTSNAPPINGSKAMERS IN WONING 

Boclarestraat 72 • 95()() GERAARDSBERGEN 

Installateur: IBTW/TVA: I BE067B.177.9U0 

Aanwezigen: 
Personnes présentes: DHR DEGEYTER DIRK 

Gebruikte interne procedure: F-El2/ZAAK00-150 (Controlebezoek van een zaak tussen 80m1 en 1502) 1 Aantal gecontroleerde borden: 
Procedure interne utilisee: Nombre de tableaux contOl�s: 

Beschrijving van de gecontroleerde installatie/ descrlption de l'installation contrlllée: OK 

Elektrisch dossier: Zie schema's: ter plaatse nagezl?r'I / volT schémas vcrif. sur plac e 

Dossier electrique: Referente schema's/ référcnccs des schemas: JN BIJLAGE � 

Beveiliging tegen onrechtstreekse 
aanrakingen: Different;,.,!/ dilfétcntiel � 

Prot. contre les contacts indirects: 
Aardingsnet: TT � Schéma de mlse à la terre: 
Bevoegdheid: BA 1 � Compétence du personnel: 

lok aal /local: SPEE U<AM ERS AA4/S AD! AEI AG! 001 BC2 801 

Gebruikte uil:\vendige invloeden tijdens Andere/autres:-
de controle: 

� Facteurs d'influence ext, utilisés 
pendant Ie contrOle: Lokaal/local:• AA· AD· AE· ACl· DO· BC- BO· 

Andere/aub-es:-

Dienstspanning/ tension de service: Z><D/JV � 

Voeding v.d. gecontroleerde installatie: teller op openbaar net/ compteur 9../r rêscau pubnc: 40A � Alimentation de nnst:al. contrOlée: 
Kortsluil5troom: 3 kA lpubflekc aansluiting / raccordement pubk � Courant de court-árcuit: 

Controles, metingen en 1>roeven / controles, n,esures et essais: 

Visuele controles / contrOles visuels: � 

PE continuïteit en equipotentialiteit / continuité PE et liaisons équipotentlelles: � 

werking van de / fonctionnement des dlfferentieelschakelaar(s) / nterruplrurs différentiels � 

Beveiligingen- en onderbrekingsmiddehm / protectlons et moyens de coupure: � 

Isolatieniveau / niveau dlsolement: Algemeen / genéral 36.12Mn � 

Isolatieniveau van de ZLS kringen/ niveau dbolement des circuits TBT: llringen/ circuits tussen/enb'e en/et ; Mn 

Aardverspreidingsweerstand / résistance de dlsperslon: RA� 16Q seriemeting / merure sérlc � 

Foutlussen / boudes de défaut: il orde, publekc aansl. & b. / en ordre, réseau p\.JbrlC & 6 � 

KB/AR 4/12/2012: Het veirlQheidsnÎ\feau van de il stal. ls ooutvakmt aan hel AREl / lilstaUafön a un niveau de sécurité équivakmt au RGlE .., 

RAPP.El1·B2-El3-El4 small - 02.09.2015 

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website/ Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet 

l STUK 

NOK NVT 
POK PA 

� 
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RPR Brussel KBC IBAN: BE79 73411260 0033 BElfll.6 IBAN: BEB3 0682 1176 9215 

fJTW/TVA: BE0434.433.603 BIC-adres: KRmBEBB BIC-adres: G<CC8EBB 

www.electro-test.l>e 

lnfo@electro-test.be 
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