Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater
Aq ua m.b.t. voorschiften inzake beveiliging tegen terugstroming
Fla nders In uitvoering van het decreet van 24/06/2002 (Drinkwaterdecreet), het beslult van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011

(Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 junl 2011 betreffende de keuring van de
binneninstallatie en de privéwaterafvoer,

Naam aanvrager” bv Denderkaai
Adres Ninoofsesteenweg 5
(Postcode + gemeente) 9450 Haaltert
BTW-nummer (*ontvangt de factuur van de keuring) E-mail: fonsvdp@telenet.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:  per e-malil
Keurder Jean Benoit Bedrijf De Watergroep West
Telefoon +32 2 238 96 99 Adres Vooruitgangstraat 189
Badge nr. 09082 1030 Brussel
Gekeurde installatie
Klant/titularis Denerkaai Watermeter nr. 200409141
Adres Gentsestraat 145 Klantnr
9400 Ninove Telefoon

(Indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer Email

vermelden)
Datum keuring 07/10/2020 (ddimmijiji) Exploitant De Watergroep Oost-Vlaanderen
Het betreft een klasse C installatie wooneenheid appartementsgebouw
De keuring betreft een basiskeuring met inventarisatie nieuwbouw

De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja

Omschrijving Aanwezig / Geplaatste OK/ Omschrijving Aanwezig/  Geplaatste  OK/
Voorzien / bevelliging NOK Voorzien / beveiliging NOK
Nt voorzien Nt voorzien

1. Uitvoeringsplan Aanwezig — OK  18. Handsproeler bidetWC Nt Voorzien
2, Toestellenlijst Aanwezig — OK 19, Keukenkraan Aanwezig aa OK
3, Cenlrale beveiliging Aanwezig ea OK 20, Handsproeier keukenkraan Nt Voorzien
4, Tweedecircuilwaler aanwezig Aanwezig _- 21. Lavabo Aanwezig aa OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater Nt Voorzien 22, Handwasbakje Aanwezig aa oK
6. Wanverbinding Nt Voorzien — 23, Uitgietbak Nt Voorzien
7. Bijvulling CV Aanwezig ca OK 24, (Bij)vulling zonnekring Nt Voorzien
8. Warmwaterproductie op CV Aanwezig vg OK 25, Zwembadverwarming Nt Voorzlen
9. Waterverwarmingstoestellen Nt Voorzien 26, Zwembadbijvulling Nt Voorzien
10. Waterbehandeling Nt Voorzien 27. Afvoer beveiliging(en)toestel(len) Nt Voorzien
11. Kraan voor slangaansluiting Nt Voorzien 28. KWT mengkraan Nt Voorzien
12, Bad: uitloop kraan Nt Voorzien 29, wasmachine Aanwezig was OK
13. Handsproeler badkraan Nt Voorzien 30. vaatwas Aanwezig vaat oK
14. Automatische badspoeling Nt Voorzien 31, Nt Voorzien
15. Douche met vasle kop Aanwezig aa oK 32 Nt Voorzien
16. Douche met handsproeier Aanwezlg bel OK  33. Drukverhoging Nt Voorzlen -
17.WC Aanwezig w OK  Pictegrammen Nt Voorzien

Aandachtspunten

D om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbrekenl
O intentie tot wanverbinding

CONFORMITEITSVERKLARING
De binneninstallatie is: conform

Belangrilk: deze formiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatle weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebrulker niet van de
verantwoordelllkheld voor eventuele schadelilke gevolgen, dle zouden kunnen voortvloelen uit het nlet-heantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het
gebrekklg functioneren van de Installatie of één van haar onderdelen, Bl] een belangrijke wijzlging zoals heschreven In het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een
nleuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technlsche keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikie materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.

Keuringsattest Nr.: HB-1191537 V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2019
Ref1: 6162 Ref 2:
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Tuin gelijkvloers

Gentsestraat

App. 2/2

2de verdiep Rechts

Opp:
Bruto 83,77 m2
Netto 71,33 m2

Mezzanine 11,73 m2

Terras 6,81 m2
Terras 2,19 m2
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